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Legenda

%A Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel - RG

%A Registro bruto gaveta europa c/PVC soldavel - RG

Legenda das indicagdes

RG Registro bruto gaveta europa ¢/PVC soldavel - 1.1/2"

Saida Saidas livres - 32 mm (limpeza e ventilagao)

Lista de Materiais

PVC rigido soldavel

Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua

e 25 mm - 3/4" 1p¢
S| Joelho 45 soldavel
| 25mm 1 pg
E| Joelho 90° soldavel
<| 25mm 3pc
Tubos
25 mm 9.60 m
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1" 1p¢
Registro de gaveta bruto Europa
1.1/2" 1 p¢
PVC rigido soldavel
Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d"agua
32mm-1" 2p¢
50 mm- 1.1/2" 1p¢
o Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
S| Somm - 1112 20¢
o .
‘<] Bucha de reducao sold. longa
50 mm - 32 mm 1p¢
Joelho 90° soldavel
32 mm 2pg
50 mm 1 p¢
Tubos
32 mm 2.67m
50 mm 0.51m
Té 90 soldavel
32 mm 1 pc

ESQUEMA ISOMETRICO HIDRAULICO
Escala: 1:50

SIMBOLOGIA

TUBULACAO DE ALIMENTACAO PREDIAL
TUBULACAO DE AGUA FRIA
TUBULACAO DE ESGOTO
TUBULACAO DE VENTILACAO

TUBULACAO CONTRA INCENDIO
TUBULACAO DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULACAO DE DRENAGEM DAS UEs

INDICACAO DE COLUNAS
(SOBE OU DESCE)

INDICACAO DE COL. DE ALIMENTACAO PREDIAL

INDICACAO DE COLUNA DE AGUA FRIA

INDICACAO DE COLUNA CONTRA INCENDIO

INDICACAO DE TUBO DE QUEDA- ESGOTO
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INDICACAO DE COLUNA DE VENTILACAO

LUNA DE DRENAGEM DE
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OBSERVACOES

USAR ANEL DE BORRACHA COM DIAMETRO SUPERIOR A 40mm
USAR PASTA LUBRIFICANTE

USAR SOLUCAO LIMPADORA

USAR ADESIVO PVC

USAR LIXA ESPECIAL PARA PVC

EXECUTAR SEGUNDO NORMA NBR-8160

TODAS AS COTAS EM CENTIMETRO

PROPRIETARIO

Crea - PB

PROJETISTA Hugo Barbosa de Paiva Junior
CONSTRUCAO
PRANCHA PROJETO: HIDROSSANITARIO DO CREA -PB EM ITAPORANGA
PROPRIETARIO: CREA - PB
04/04 LOCAL: R. JOAO SILVINO DA FONSECA, Q. 16, LT. 04 - ITAPORANGA - PB
Data Responsavel INSC|Rubrica
Desenho 03/19| Hugo Paiva Jr
Cobpia
Visto
ESCALAS DESENHOS: Pav. Coberta . ]
Indicadas Det. sanitario (S5) e da Coluna AP CREA: 1602716382-PB
|

Det. hidraulico (H4) e Esquema Isométrico |REF. P/ ARQUIVO

Corte (C1) FIRMA | PmuP.

QUALQUER MODIFICAGAO DESTE PR(

JETO SEM CONSULTA PREVIA, IMPLICARA NA ISENGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETISTA




