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Entrada do Link Externo
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Layout do Rack

EALACA A  [CACAHEIE  [ADKIEIRALY GG IC ALY
123456 7 8 8101112 131415161718 18 20 2122 23 24

ORGANIZADOR

A N NN N N IR NC T R DN OOCIOIG)| | e Ay
123234650 F 8101018 121334453616717818 19 20 21 22 23 24

@ ooooo0 _I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_

ROTEADOR

MODEM

Central PABX/Voice Panel

<-Painel de conexao
<-Organizador horizontal

<-Voice Panel
<-Switch Ethernet

<-Roteador
<-Modem

<-Central Telefonica / Voice

<-Expansao

PROJECAO COBERTA
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Rack de equipamentos

- Caixa de Passagem no piso

- Cotovelo 'U' 25x25mm

- Té Reto 'U' 25x25mm

- Té Reto 'U' 75x25mm

- Tomada RJ45 na parede (1Ponto)

- Tomada RJ45 na parede (2Pontos)

- Tomada RJ45 no teto (1Ponto)

- Eletroduto no Piso

- Eletroduto no Teto

- Duto aéreo perfurado 'C' 25mmx25mm

- Duto aéreo perfurado 'C' 50mmx25mm

- Duto aéreo perfurado 'C' 75mmx25mm

- Cabo para Idgica

Proprietario

Crea-PB

Projeto

Cabeamento Estruturado- Dados e Voz

Responsavel Técnico

Eng Eletricista Diego Perazzo C. Campos

FOLHA

01/01

PROJETO
PROPRIETARIO
ENDERECO

Projeto de Cab. Estruturado - Inspetoria do Crea-PB Itaporanga

Crea-PB

R. JOAO SILVING DA FONSECA, Q. 16, LT. 04 - ITAPORANGA - PB

DATA

RESPONSAVEL

INSC. PMJP

RUBRICA Responsavel

DESENHO Abr 2018

Diego Perazzo

COPIA

Engenheiro Eletricista

VISTO Crea-PB 160687882-L4
ESCALA DESENHO QUADRO DE AREAS

1750 Planta Baixa

s/esc Layout do Rack

s/esc Entrada do link

Diego Perazzo Creazzola Campos

ARQUIVO




