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- Interruptor duplo

- Interruptor simples

- Interruptor triplo

- Interruptor triplo

- Interruptor duplo ¢/ uma secéo three way

- Interruptor triplo ¢/ uma segéo three way

- Interruptor three way

- Ponto de iluminagéo - parede
- Ponto de iluminagéo - teto

- Ponto de luz - piso

- Tomada dupla 130cm

- Tomada 200cm

- Tomada baixa dupla 30cm

- Tomada para Ar Condicionado Split (poténcia indicada)
- Quadro Geral de luz e forga

- Caixa de Medigao

- Caixa de Passagem no piso

- Disjuntor a seco - DIN 10A 1P

- Disjuntor a seco - DIN 16A 1P

- Disjuntor a seco - DIN 20A 1P

- Disjuntor a seco - DIN 25A 1P

- Disjuntor a seco - DIN 40A 3P

- Dispositivo DR 40A 30mA 3P

- Dispositivo DR 40A 30mA 3P
- Eletroduto no Piso
- Eletroduto no Teto

- Neutro, Fase, Retorno, Terra

Proprietario

Crea-PB

Projefo

Instalacdes Elétricas

SOBE SOBE

MEIO FIO REBAIXO

Condutores nao cotados considerar 2,5mm?

Eletrodutos ndo cotados considerar 3/4"

CALCADA
MEIO FIO REBAIXO

PLANTA BAIXA

Responsavel Técnico

Eng Eletricista Diego Perazzo C. Campos

FOLHA

01/

02

PROJETO Projeto de Instalagdes Elétricas - Inspetoria do Crea-PB Itaporanga

PROPRIETARIO Crea-PB

ENDERECO R. JOAO SILVINO DA FONSECA, Q. 16, LT. 04 - ITAPORANGA - PB

DATA

RESPONSAVEL INSC. PMJP RUBRICA

DESENHO  |abr 2018

Diego Perazzo

Responsavel

1/50

Planta Baixa

COPIA
Qmocmvm_.m:NN.o QmmNN.o,,_m Campos
VISTO ea-PB 1606676824
QUADRO DE AREAS
ESCALA DESENHO

ARQUIVO




