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DESCRIGAO Qtd.
PLACA DE LED 9W - 15x15 4000K | 02
PLACA DE LED 18W - 22 x 22 4000K | 06
PLACA DE LED 32W - 40 x 40 4000K | 19
PLACA DE LED 18W - 22 x 22 4000K | 02
LUMINARIA EMBUTIDA DE MURO 3000K | 05
ESPETO 7W 3000K | 08
REFLETOR EXTERNO LED - 10W (COR: PRETO) 3000K | 08
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PLANTA BAIXA - LUMINOTECNICO

1/50

REFLETORES 10W LED 3000K - COR: PRETO
PARA ILUMINAGAO DA COBERTA
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FACHADA NORDESTE
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PROPRIETARIO:

Entregue em: /12019

CNPJ:

360

arquitetura

PROETO L UMINOTECNICO

LOCAL: R.JOAO SILVINO DA FONSECA, Q. 16, LT. 04 - ITAPORANGA - PB

PROPRIET.: CREA - ITAPORANGA

PROJETO: GIOVANI ANDRADE DE ARAUJO CAU: A47383-9
ISS: 96.821-8
CONSTRUGAO: CREA:
ISS:
PRANCHA

01
01

AV. ESPERANCA, 1074
EMP. ESPERANCA, S:201
MANAIRA. JOAO PESSOA - PB
FONE.:(83) 30213999 / 91958261
www.360arquitetura.arg.br

contato@360arquitetura.arq.br

DESENHOS: PLANTA BAIXA

ESCALAS: 1/50 @ DATA: FEV./2019

RESPONSAVEL: ARQ. NATHALIA NISHIDA

ARQUIVO:CREA ITAPORANGA (PREFEITURA).dwg

AREAS / INDICES / TAXAS:

Perm. _ 06,2 %
Ocup. - 42,8 %
Aprov. _ 4,28

OBS.: QUALQUER ALTERAGAO DEVERA SER PREVIAMENTE SUBMETIDA AO ARQUITETO
TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA




