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_ _ ———— CABO INDICADO EM PLANTA CONFORME SITUACAO
cobre nu 50mm?2 [ HASTE DE AGO COBREADO @3/8" x2400mm, TIPO COOPERWELD
: _ —= = INDICA O SUBSISTEMA DE DESCIDA CONFORME SITUAGAO
cobre nu 50mm?2 enterrado no solo CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE INSPECAO E DIMENSOES INTERNAS
MINIMAS DE 30X30X30, COM FUNDO PERMEAVEL (BRITA N° 5)
' ! ] CAPTOR TIPO FRANKLIN DE ACO INOXIDAVEL
] CONEXAO UTILIZANDO SOLDA EXOTERMICA
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_ ) Haste de Cobre Tipo Cooperweld
_ Proprietario Crea-PB
_ F cobre nu 50mm?2 Projefo PDA
cobre nu 50mm?2 enterrado no solo Responsavel Técnico Eng Eletricista Diego Perazzo C. Campos
FOLHA PROJETO Projeto de PDA - Inspetoria do Crea-PB Itaporanga
O s_ \ 0?2 PROPRIETARIO Crea-PB
ENDERECO R. JOAO SILVINO DA FONSECA, Q. 16, LT. 04 - ITAPORANGA - PB
DATA RESPONSAVEL INSC. PMJP RUBRICA Responsavel
DESENHO apr 2018 | Diego Perazzo
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Engenheiro ricista
VISTO CPen-pB 16068 7882-4

ESCALA DESENHO QUADRO DE AREAS

1750 Planta de Coberta
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